
www.armacell.eu

INSTRUKCJA 
MONTAzU IZOLACJI 
Armaflex

T. +48 71 317 50 25
informacja.pl@armacell.com

˙



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

Spis Treści

Informacje podstawowe���������������������������������������������������������06
Zasady montażu izolacji Armaflex������������������������������������������������������������ 06
Narzędzia do montażu izolacji Armaflex��������������������������������������������������� 07
Prawidłowe zastosowanie kleju Armaflex������������������������������������������������ 07
•	 Armaflex 520������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 07
•	 Armaflex HT625�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 07
•	 Armaflex Ultima 700������������������������������������������������������������������������������������������������ 08
•	 Armaflex RS850 i Armaflex Ultima RS850��������������������������������������������������������������� 08
•	 Armaflex SF990 i Armaflex Ultima SF990��������������������������������������������������������������� 08
•	 Przygotowanie do pracy ������������������������������������������������������������������������������������������ 09
•	 Rury z warstwą antykorozyjną���������������������������������������������������������������������������������� 09
•	Montaż Armaflexu���������������������������������������������������������������������������������������������������� 09
•	Montaż Armaflexu w gorącym i wilgotnym środowisku������������������������������������������ 10

Złącza czołowe klejone „na mokro”���������������������������������������������������������� 11
Montaż izolacji Armaflex na zewnątrz������������������������������������������������������ 12
Porady dotyczące izolacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych������� 13
Izolowanie rur ze stali nierdzewnej���������������������������������������������������������� 13

Rury i złączki�������������������������������������������������������������������������14
Izolowanie rur otulinami Armaflex����������������������������������������������������������� 14
•	 Rozcinanie otuliny Armaflex������������������������������������������������������������������������������������ 14
•	 Izolowanie rur poprzez nasuwanie otulin���������������������������������������������������������������� 15
•	 Izolowanie rur otulinami zwykłymi�������������������������������������������������������������������������� 16
•	 Izolowanie rur otulinami samoprzylepnymi������������������������������������������������������������ 17
•	 Izolowanie rur otulinami samoprzylepnymi Armaflex Ultima��������������������������������� 19
•	 Izolowanie wielowarstwowe rur������������������������������������������������������������������������������� 21
•	 Stosowanie szablonu Armaflex�������������������������������������������������������������������������������� 23
•	 Łuk o kącie 90° z otulin Armaflex���������������������������������������������������������������������������� 23
•	 Łuk o kącie 45° z otulin Armaflex���������������������������������������������������������������������������� 24
•	 Łuk segmentowy z jednym segmentem środkowym - 2+1 z otuliny Armaflex������� 24
•	 Łuk segmentowy z dwoma segmentami środkowymi - 2+2 z otuliny Armaflex����� 24
•	 Łuk segmentowy z trzema segmentami środkowymi - 2+3 z otuliny Armaflex������ 25
•	 Połączenie krzyżowe z otulin Armaflex������������������������������������������������������������������� 25

| Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex |  



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

•	 Rozgałęzienie z otulin Armaflex������������������������������������������������������������������������������� 26
•	 Trójnik orłowy z otuliny Armaflex����������������������������������������������������������������������������� 26
•	 Trójnik z otuliny Armaflex���������������������������������������������������������������������������������������� 27

Izolowanie kolana skręcanego������������������������������������������������������������������ 28
•	 Sposób 1: łuk nadwymiarowy 90°���������������������������������������������������������������������������� 28
•	 Sposób 2: łuk gładki 90°������������������������������������������������������������������������������������������ 28

Trójnik ukośny z otuliny Armaflex������������������������������������������������������������ 29
•	 Sposób 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
•	 Sposób 2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Zwężenie z otulin Armaflex���������������������������������������������������������������������� 31
Izolowanie rur płytami Armaflex ������������������������������������������������������������� 32
Łuk dwuczęściowy z płyt Armaflex ���������������������������������������������������������� 35
Obudowa zaworu z płyt Armaflex ������������������������������������������������������������� 38
Izolowanie trójnika/króćca zaworu płytami Armaflex������������������������������ 40
Obudowa zaworu (D-Box) z płyt Armaflex ������������������������������������������������ 43
Izolowanie kolana ukośnego płytami Armaflex ���������������������������������������� 46
Zawór filtrujący i zawór z gniazdem ukośnym ����������������������������������������� 48
Izolowanie kołnierza��������������������������������������������������������������������������������� 51
Zwężenie (konfuzor) z płyt armaflex��������������������������������������������������������� 53
Konfuzor jednostronny����������������������������������������������������������������������������� 54
Łuk dwuczęściowy z przedłużeniem z płyt Armaflex ������������������������������� 55
Obudowa filtra z płyt Armaflex����������������������������������������������������������������� 56
Izolowanie trójnika płytami Armaflex������������������������������������������������������� 59
Izolowanie złączek bezkołnierzowych typu Victaulic płytami Armaflex ��� 61
Izolowanie pomp płytami Armaflex���������������������������������������������������������� 63
Montaż uchwytów izolacyjnych do rur������������������������������������������������������ 65

  | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | 



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

Izolowanie obejm stalowych �������������������������������������������������������������������� 66
Izolowanie innych uchwytów rur��������������������������������������������������������������� 67
•	 Schematyczne połączenie otuliny Armaflex z obejmą wykonaną ze sztywnej 

pianki PUR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68

Kanały wentylacyjne��������������������������������������������������������������69
Izolowanie kanałów prostokątnych płytami Armaflex ������������������������������ 69
Izolowanie kanałów prostokątnych płytami samoprzylepnymi Armaflex ������ 72
Izolowanie kołnierzy kanałów ������������������������������������������������������������������ 73
•	 Izolowanie kołnierzy kanałów otuliną Armaflex������������������������������������������������������ 73
•	 Izolowanie kołnierzy kanałów płytami Armaflex������������������������������������������������������ 74

Izolowanie kanałów okrągłych płytami Armaflex ������������������������������������� 74

Zbiorniki��������������������������������������������������������������������������������75
Izolowanie zbiorników płytami Armaflex�������������������������������������������������� 75
•	 Opracowanie planu docinania elementów��������������������������������������������������������������� 75
•	 Dociskanie połączeń������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
•	 Klejenie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
•	 Izolacja wielowarstwowa������������������������������������������������������������������������������������������ 77
•	 Kształty złożone������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
•	 Instalacje zewnętrzne���������������������������������������������������������������������������������������������� 77

Izolowanie małych zbiorników (ø < 1.5 m) płytami Armaflex ������������������� 78
Izolowanie dużych zbiorników ø > 1.5 m��������������������������������������������������� 80

Dodatkowe informacje�����������������������������������������������������������82
Armaflex z dodatkowym płaszczem metalowym�������������������������������������� 82
Izolowanie rur pod ziemią������������������������������������������������������������������������ 82
Izolowanie rur z tworzyw sztucznych������������������������������������������������������� 83
Dodatkowe informacje techniczne������������������������������������������������������������ 84
•	 Izolowanie rur i zbiorników ze stali nierdzewnej����������������������������������������������������� 84

| Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex |  



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

  | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | 

•	 Ochrona antykorozyjna izolacji termicznej i chłodniczej w instalacjach technicznych��� 84
•	 Uwagi na temat zastosowania Armaflexu w instalacjach niskotemperaturowych ������� 84
•	 Klejenie Armaflexu do szkła piankowego���������������������������������������������������������������� 84
•	 Instrukcje dotyczące innych zastosowań����������������������������������������������������������������� 84

Programy obliczeniowe���������������������������������������������������������������������������� 84
•	 ArmWin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84

Izolacje Armaflex ������������������������������������������������������������������85
•	 AF/Armaflex������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
•	 SH/Armaflex ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 85
•	 HT/Armaflex������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
•	NH/Armaflex������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 85
•	 Armaflex Ultima ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 85
•	 Armaflex DuoSolar��������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
•	 Obejmy izolacyjne Armafix��������������������������������������������������������������������������������������� 86
•	 Akcesoria Armaflex ������������������������������������������������������������������������������������������������� 86



Informacje Podstawowe
Zasady montażu izolacji Armaflex
•	 Do montażu izolacji Armaflex należy stosować narzędzia dobrej jakości. Noże 

powinny być ostre, a klej Armaflex świeży. Do czyszczenia narzędzi należy stosować 
płyn czyszczący Armaflex. 

•	 Otuliny, które podczas składowania uległy spłaszczeniu należy przecinać wzdłuż 
powierzchni spłaszczonej.

•	 Powierzchnia Armaflexu powinna być czysta, odtłuszczona i sucha. W innym przy-
padku należy wyczyścić powierzchnię za pomocą płynu czyszczącego Armaflex.

•	 Należy stosować właściwe rozmiary otulin i płyt Armaflex! Nigdy nie naciągaj izola-
cji w celu sklejenia jej elementów, zawsze montuj izolację „na ścisk”.  

•	 Nigdy nie dokonuj montażu izolacji na urządzeniach i rurach podczas ich pracy! 
Uruchomienie instalacji może nastąpić po 36 godzinach od zakończenia montażu 
izolacji (72 godziny dla Armaflex SF990 i Armaflex Ultima SF990, 24 godziny dla 
Armaflex RS850 i Armaflex Ultima RS850, czyli po całkowitym wyschnięciu kleju.

•	 Dodatkowe wzmocnienie taśmą Armaflex nie jest konieczne. Taśma NIE powinna 
być stosowana jako jedyny sposób wzdłużnego i czołowego łączenia izolacji. Jeśli 
jest to przewidziane w projekcie, taśma powinna być naklejona w celu wzmocnienia 
złączy uprzednio sklejonych klejem Armaflex. Można to zrobić dopiero po upływie 
24, 36 i 72 godzin (w zależności od rodzaju użytego kleju), czyli po całkowitym odpa-
rowaniu rozpuszczalnika. 

•	W celu ochrony przed promieniowaniem UV (instalacje zewnętrzne) farbę Arma-
flex 99 można nałożyć bezpośrednio po montażu, przy czym drugą warstwę należy 
nanieść przed upływem 7 dni (patrz: Montaż izolacji Armaflex na zewnątrz - strona 
12) .

•	 Armaflex (z wyjątkiem HT/Armaflex) musi być zabezpieczony przed działaniem 
warunków atmosferycznych przed upływem 3 dni. 
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Narzędzia do montażu izolacji Armaflex

Miarka Linijka metalowa

Kreda (do trasowania)
Szablon (znajduje się na 
każdym kartonie izolacji 
Armalfex)

Długopis ze srebrnym 
tuszem Nożyczki

Cyrkiel Pędzel z krótkim, 
sztywnym włosiem

Grubościomierz Szpachelka

Nóż krótki* (75mm) Zaostrzone rurki do 
wycinania otworów

Nóż długi* (300mm) Wałek do klejenia 
powierzchni

Osełka* Gluemaser - pompka 
do kleju

* Komplet trzech noży wraz z osełką dostępny jest jako zestaw narzędziowy

Prawidłowe zastosowanie kleju Armaflex**
ArmaFLex 520
Armaflex 520 został specjalnie zaprojektowany do klejenia izolacji Armaflex. Łączy 
dwie powierzchnie niezawodnie i bezpiecznie przy temperaturze czynnika do +105°C. 
Łączenie jest trwałe i odporne na czynniki pogodowe. 

Armaflex HT625
Armaflex HT625 został specjalnie stworzony to klejenia izolacji HT/Armaflex przy 
temperaturze czynnika do +150°C. W przypadku montażu izolacji HT/Armaflex 
należy stosować wyłącznie klej Armaflex HT625, można go jednak stosować również 
do innych izolacji elastomerycznych Armaflex.
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Armaflex Ultima 700
Standardową ofertę klejów uzupełnia Armaflex Ultima 700, który stosuje się głównie 
do klejenia Armaflex Ultima i innych materiałów izolacyjnych opartych na syntetycz-
nym kauczuku Armaprene®. Klej można stosować w szerokim zakresie temperatur 
od -50°C do +110°C.
** W przypadku temperatur poniżej -50°C lub powyżej +150°C prosimy o kontakt z naszym
  Działem Technicznym.

Armaflex RS850 oraz Armaflex Ultima RS850
W porównaniu ze standardowymi produktami, kleje kontaktowe Armaflex RS850 
i Armaflex Ultima RS850 są szybsze i czystsze w montażu. Te tiksotropowe, żelowe 
kleje nie wymagają mieszania i odznaczają się wysoką lepkością. Ze względu 
na minimalne ilości uwalnianych rozpuszczalników, klej Armaflex RS805 nadaje 
się w szczególności do instalacji w warsztatach i innych zamkniętych przestrzeniach. 
Klej ten może być stosowany w zakresie temperatur od -40°C do +70°C. W porówna-
niu do standardowych produktów, Armaflex RS850 posiada wydłużony termin trwało-
ści i może być przechowywany do 3 lat (w przypadku Armaflex RS850) lub 15 miesięcy 
(Armaflex Ultima RS850). 

Armaflex Ultima RS850 został specjalnie stworzony do montażu izolacji Armaflex 
Ultima. Pozostałe izolacje Armaflex (z wyjątkiem HT/Armaflex) można instalować 
wykorzystując klej Armaflex RS850.  

Armaflex SF990 oraz Armaflex Ultima SF990
Armaflex SF990 i Armaflex Ultima SF990 to pierwsze przyjazne środowisku, bezroz-
puszczalnikowe kleje do montażu elastomerycznych materiałów izolacyjnych. Szcze-
gólnie polecane w przypadku konieczności spełnienia wymagań zrównoważonego 
budownictwa, takich jak LEED, DGNB, etc. Kleje te można stosować w zakresie tem-
peratur od - 30°C do + 100°C.

Armaflex SF990 nadaje się do klejenia materiałów izolacyjnych Armacell opartych 
na syntetycznym kauczuku (z wyjątkiem HT/Armaflex i Armaflex Ultima).

Armaflex Ultima SF990 został specjalnie zaprojektowany do montażu izolacji 
Armaflex Ultima i innymi materiałami izolacyjnymi opartymi na technologii synte-
tycznego kauczuku Armaprene®.

Oprócz ogólnych wskazówek dotyczących montażu izolacji Armaflex, należy bez-
względnie korzystać z dodatkowych porad dotyczących pracy z klejami dyspersyjnymi. 
Wszelkich niezbędnych informacji udziela Dział Techniczny firmy Armacell. 
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Przygotowanie do pracy
Sprawdź stan kleju Armaflex przed użyciem. Puszki z klejem Armaflex powinny być 
składowane w chłodnym pomieszczeniu. Należy zapobiegać przemrożeniu kleju 
(składowaniu na mrozie). 

Szczegółowe informacje na temat transportu, składowania i terminu ważności znaj-
dują się w Karcie Charakterystyki Produktu (SDS). 

1.	 Powierzchnie Armaflexu lub podłoża powinny być czyste, w przypadku zabru-
dzeń należy je oczyścić za pomocą płynu czyszczącego Armaflex. Dodatkowo, 
powierzchnie klejone muszą być suche. 

2.	 Należy zwrócić uwagę na wskazówki montażu umieszczone na opakowaniu kleju. 
Stosować raczej małe opakowania i zamykać je podczas pracy, aby klej nie zgęst-
niał zbyt szybko (nie dotyczy Armaflex RS850 i Armaflex Ultima RS850).

3.	 Optymalna temperatura podczas montażu to +15°C do +20°C, nie niżej niż 
0°C (Armaflex SF990 i Armaflex Ultima SF990 +10°C) Jeżeli temperatura 
kleju jest zbyt niska, można zanurzyć puszkę w ciepłej wodzie w celu ogrza-
nia kleju. Przy temperaturze poniżej +5°C może następować zwiększona 
kondensacja pary wodnej na klejonych powierzchniach lub na naniesionej 
warstwie kleju. W takim przypadku klejenie jest trudne lub wręcz niemożliwe.

4.	 Po otwarciu puszki klej należy intensywnie wymieszać (dotyczy Armaflex 520, 
Armaflex HT625 i Armaflex Ultima 700). Podczas składowania kleju następuje 
rozdział lekkich i cięższych frakcji. Muszą być one ponownie wymieszane przed 
pierwszym użyciem kleju. Przy dłuższym używaniu puszki kleju mieszanie należy 
powtarzać. 

RURY Z WARSTWĄ ANTYKOROZYJNĄ
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na kompatybilność kleju i pokryć antykorozyj-
nych. Klej Armaflex powinien być zgodny z każdą powłoką na bazie żywicy epoksydo-
wej lub poliuretanu. Klej Armaflex nie jest przyczepny do powierzchni asfaltowych, 
bitumicznych i pomalowanych minią ołowiową. 

Montaż Armaflexu
1.	 Używaj czystego pędzla z krótkim, sztywnym włosiem. Do większych powierzchni, 

w celu przyspieszenia prac, zaleca się stosowanie niepiankowego wałka lub 
pompki Armaflex Gluemaster (nie dotyczy klejów Armaflex RS850 i Armaflex 
Ultima RS850)

2.	 Zawsze należy montować materiał na ścisk nie dopuszczając do powstania 
naprężeń na złączu. 

3.	 Należy nakładać jednolitą i cienką warstwę kleju na obie łączone powierzchnie. 
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4.	 Przy naklejaniu Armaflexu na inne podłoża np. metalowe, należy najpierw nało-
żyć klej na izolację Armaflex, a następnie na inną (czystą) powierzchnię.

5.	 Klej pozostawić do przeschnięcia! Czas schnięcia zależny jest od warunków oto-
czenia. Należy sprawdzić lepkość palcem (klej powinien być wyczuwalny, ale nie 
lepki, od warstwy kleju nie powinny odchodzić „nitki”). Dotyczy to obu łączonych 
powierzchni. 

6.	 Klejone powierzchnie należy ścisnąć ze sobą. Nie wolno naciągać materiału w celu 
złączenia klejonych powierzchni. W przypadku zastosowań zewnętrznych złącze 
wzdłużne otuliny nie powinno być skierowane do góry i nie może być wystawione 
na działanie słońca. 

7.	 Przy montażu „na ścisk” (połączenia czołowe płyt klejonych do zbiornika całą 
powierzchnią, wstawki otulin itp.) należy zastosować łączenie „na mokro”. 
Należy rozchylić złącze i nanieść cienką warstwę kleju na obydwie powierzch-
nie, a następnie krótko docisnąć. Przeschnięcie kleju przed łączeniem nie jest 
wymagane. Warunkiem stosowania łączenia „na mokro” jest montaż „na ścisk”.

8.	 Należy użyć płynu czyszczącego Armaflex do wyczyszczenia narzędzi, brudnych 
powierzchni metalowych i powierzchni, na których zastosowano talk. 

9.	 Całkowity czas schnięcia dla klejów Armaflex 520 / Armaflex HT625 / Armaflex 
Ultima 700 wynosi 36 godzin, 24 godziny dla Armaflex RS850 i Armaflex Ultima 
RS850, oraz 72 godziny dla Armaflex SF990 i Armaflex Ultima SF990. 

Uwaga: Nie należy dodawać płynu czyszczącego Armaflex do kleju w celu rozcieńcze-
nia. By rozrzedzić klej można go wstawić do ciepłej wody.

MONTAŻ ARMAFLEXU W GORĄCYM I WILGOTNYM ŚRODOWISKU
Wysoka wilgotność i wysoka temperatura powietrza powodują szybkie odparowa-
nie rozpuszczalnika z kleju Armaflex. Następstwem jest kondensacja pary wodnej 
na warstwie kleju. W takim przypadku niemożliwe jest osiągnięcie pożądanej jakości 
połączenia. 

Z tego względu należy zastosować technikę sklejania odmienną od standardowej: 

•	 Nałóż klej Armaflex standardowo, cienką równomierną warstwą na obie klejone 
powierzchnie. 

•	W przeciwieństwie do typowych warunków montażu, powierzchnie powinny być 
sklejane „na mokro”, bez oczekiwania na przeschnięcie kleju.

Uwaga: Ze względu na krótszy czas schnięcia, klej należy nakładać małymi partiami. 
W zależności wilgotności powietrza, temperatury, grubości materiału i praktycznych 
warunków montażu, zalecane jest klejenie do 1 m długości otuliny na raz. 

•	 Aby nie dopuścić do rozklejenia złączy sklejonych „na mokro” (wskutek naprężeń 
materiałowych i zawartego w warstwie kleju rozpuszczalnika), bezpośrednio po 
klejeniu należy dodatkowo owinąć otulinę taśmą co 20 cm, poprzecznie do złącza.
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Złącza czołowe klejone „na mokro”

1.	 W instalacjach chłodniczych lub klimatyzacyjnych koniec każdego odcinka otuliny 
należy przykleić do powierzchni rury klejem Armaflex.

2.	 Szerokość spoiny powinna być co najmniej równa grubości materiału izolacyjnego. 

3.	 Ostatnią otulinę należy skleić czołowo „na mokro”. Rozchyl luźny koniec monto-
wanej na ścisk otuliny palcem i nałóż cienką, równą warstwę kleju na oba końce 
za pomocą pędzelka. 

4.	 Dociśnij końce otulin równomiernie do siebie nie czekając na przeschnięcie kleju.

Uwaga: w przypadku instalacji grzewczych, zwłaszcza zewnętrznych, zaleca się sto-
sowanie tej samej procedury, co do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
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Montaż izolacji Armaflex na zewnątrz
Izolacje Armaflex (z wyjątkiem HT/Armaflex) zamontowane na zewnątrz wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem słonecznym UV, np. osłonami 
Arma-Chek, Okabell lub pomalowania farbą Armafinish 99, nie później niż w ciągu 
3 dni.

Armafinish 99 jest ochronną farbą 
wodną. W celu zapewnienia ochrony 
przed promieniowaniem UV, należy 
nałożyć dwie warstwy. 

Farbą Armafinish 99 można malować 
izolację natychmiast po zamontowaniu. 
Druga warstwa powinna zostać nałożona 
w ciągu 7 dni.

Zużycie

[l/m2] [m2/l] wilgotna warstwa [mm] 
(przed wyschnięciem)

sucha warstwa [mm] 
(po wyschnięciu)

pierwsza warstwa 0.275 3.6 0.275 0.13

druga warstwa 0.275 3.6 0.275 0.13

Ogółem 0.550 1.8 0.550 0.26

 						       Izolacja HT/Armaflex jest odporna 
na działanie promieniowania UV i może 
być stosowana w instalacjach zewnętrz-
nych bez dodatkowego zabezpieczenia 
przed UV.

W przypadku konieczności zapewnienia 
dodatkowej ochrony mechanicznej lub 
ochrony przed warunkami atmosfe-
rycznymi, systemy Arma-Chek oferują 
możliwość zastosowania niemetalo-
wych osłon (dla HT/Armaflex wyłącznie 
osłona Arma-Chek R, dla pozostałych 
izolacji - Arma-Chek D, Arma-Chek 
Silver lub Arma-Chek R). Armaflex 
Ultima generalnie wymaga ochrony 
osłonami metalowymi (np. Okabell). 
Informacje na temat montażu znajdują 
się w instrukcjach Arma-Chek. 
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Montaż Armaflexu na instalacjach chłodniczych
i klimatyzacyjnych
•	 Powierzchnia rur i zbiorników musi być odpowiednio zabezpieczona przed korozją 

zanim przystąpimy do montażu izolacji Armaflex. W zasadzie wszystkie dwu-
składnikowe systemy antykorozyjne oparte na żywicy epoksydowej lub poliu-
retanowej wykazują zgodność z klejem Armaflex. Więcej informacji na temat 
zgodności znajduje się w osobnej informacji technicznej dotyczącej zabezpieczenia 
antykorozyjnego 

•	W przypadku konwencjonalnych systemów izolacyjnych drobne uszkodzenie izolacji 
paroszczelnej umożliwia wnikanie i przemieszczanie się wilgoci pod powierzchnią 
izolacji. System Armaflex pozwala zapobiec temu w prosty sposób, poprzez przykle-
jenie każdego końca otuliny do rury klejem Armaflex, zwłaszcza w miejscach szcze-
gólnie podatnych na uszkodzenia takich jak kołnierze, trójniki, kolanka i wsporniki.

•	 Klejenie końców izolacji Armaflex do powierzchni rury pozwala utworzyć swoistą 
strukturę grodzi. Dzięki czemu efekty uszkodzenia izolacji ograniczą się tylko 
do danego odcinka i będą łatwe do wykrycia. 

•	Wszystkie elementy wyposażenia będące częścią instalacji, w miejscach gdzie jest 
to uzasadnione, powinny zostać pokryte izolacją o tej samej grubości. 

•	 Nie należy izolować rur i obiektów należących do instalacji chłodniczych i klimaty-
zacyjnych, jeżeli znajdują się one zbyt blisko siebie. Pomiędzy izolowanymi obiek-
tami należy pozostawić odpowiedni odstęp, który umożliwi swobodną konwekcję, 
ponieważ swobodny konwekcyjny ruch powietrza stanowi dodatkowy czynnik zabez-
pieczający przed kondensacją pary wodnej. 

Izolowanie rur ze stali nierdzewnej
Przed przystąpieniem do izolowania rur ze stali nierdzewnej Armaflexem 
prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

100 mm
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Rury i złączki
Izolowanie rur i złączek otulinami Armaflex 
Rozcinanie otuliny Armaflex

Używaj ostrego noża. Podczas cięcia otuliny utrzymuj ostrze noża pod małym kątem.

Do wykrawania otworów stosuj zaostrzone odcinki rur. 

Zawsze rozcinaj otulinę wzdłuż powierzchni spłaszczonej.
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IZOLOWANIE RUR POPRZEZ NASUWANIE OTULIN 
Zasadniczo otuliny można nasuwać również na łuki (kolana). 

W przypadku łuków (kolan) o małym promieniu, zwłaszcza na instalacjach o małej 
średnicy, powstaje jednakże niebezpieczeństwo zagięcia otuliny po stronie wewnętrz-
nej łuku (kolana) i w konsekwencji zmniejszenia grubości izolacji w tym miejscu. 

W instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych nie będzie wtedy zachowana nie-
zbędna obliczona grubość otuliny, co może doprowadzić do kondensacji pary wodnej 
na powierzchni otuliny. Przy stosowaniu otulin samoprzylepnych powstaje dodatkowe 
ryzyko niedopuszczalnego odkształcenia warstwy samoprzylepnej w obszarze łuku, 
co może spowodować rozklejanie. 

W tych przypadkach należy stosować się do następującej zasady: 

Jeżeli nastąpi zagięcie otuliny i w związku z tym pofałdowanie warstwy samoprzy-
lepnej, należy stosować łuk segmentowy (patrz strona 24). W takim przypadku 
do izolowania łuków (kolan) zalecamy zastosowanie otulin w wersji zwykłej (nie 
samoprzylepnych).

Uwaga: Nie ciągnij otuliny wzdłuż rury, gdyż może to doprowadzić do jej rozerwania.

Zawsze nasuwaj otulinę pchając wzdłuż rury, tak jak zademonstrowano na rysunku.
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IZOLOWANIE RUR OTULINAMI ZWYKŁYMI

1.	 Przy pomocy ostrego noża rozetnij otulinę wzdłuż. 

2.	 Umieść rozciętą otulinę na czystej rurze, nałóż cienką warstwę kleju Armaflex  
na obie rozcięte powierzchnie (krawędzie) przy pomocy pędzelka o krótkim      
włosiu. Nakładaj klej na całej długości otuliny.

3.	 Pozwól, aby klej odrobinę podsechł, sprawdź palcem jego lepkość. 

4.	 Odczep krawędzie, jeżeli przywarły do powierzchni rury, przyłóż krawędzie                
z naniesioną warstwą kleju do siebie w kierunku od środka na zewnątrz i dociśnij 
równomiernie.
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IZOLOWANIE RUR OTULINAMI SAMOPRZYLEPNYMI 
Tam gdzie jest to niezbędne oczyść rurę 
z kurzu, brudu, oleju i wody przy użyciu 
płynu czyszczącego Armaflex. Montuj 
otuliny Armaflex przy temperaturze oto-
czenia od +10°C do +35°C.

Rozewrzyj otulinę wzdłuż fabrycznego 
nacięcia i nałóż ją na rurę (nie zdzieraj 
paska zabezpieczającego warstwę 
samoprzylepną).

Dopasuj Armaflex tak, aby mieć dostęp 
do fabrycznego nacięcia.

Zlokalizuj koniec paska zabezpieczają-
cego warstwę samoprzylepną.

+35

+10

°C

°C
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Usuń pasek zabezpieczający z obu (!!!)
klejonych krawędzi, poprzez ściągnięcie 
go z izolacji. 

Zbliż obie krawędzie i ściśnij je ze sobą 
uzyskując trwałe połączenie.

Zaizoluj pozostałe proste odcinki 
rur według powyższych wskazówek. 
Na końcu zaizoluj wszystkie kolana, 
trójniki, itp. (patrz: Łuk segmentowy 
z jednym segmentem w środku - 2 + 1 
z otuliny Armaflex - strona 24)

Do łączenia czołowego stosuj klej Arma-
flex. Nie naciągaj łączonych otulin. 
W przypadku połączenia na ścisk, należy 
zastosować metodę klejenia „na mokro”. 

ca 20 cm A

B
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IZOLOWANIE RUR OTULINAMI SAMOPRZYLEPNYMI ARMAFLEX ULTIMA

Tam gdzie jest to niezbędne oczyść rurę 
z kurzu, brudu, oleju i wody przy użyciu 
płynu czyszczącego Armaflex. Montuj 
otuliny Armaflex przy temperaturze oto-
czenia od +10°C do +35°C.

Rozewrzyj otulinę wzdłuż fabrycznego 
nacięcia i nałóż ją na rurę (nie zdzieraj 
paska zabezpieczającego warstwę 
samoprzylepną).

Dopasuj Armaflex tak, aby mieć dostęp 
do fabrycznego nacięcia.

Zlokalizuj koniec paska zabezpieczają-
cego warstwę samoprzylepną.

+35

+10

°C

°C
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Usuń pasek zabezpieczający z obu (!!!) 
klejonych krawędzi, poprzez ściągnięcie 
go z izolacji.

Zbliż obie krawędzie i ściśnij je ze sobą 
uzyskując trwałe połączenie.

Zaizoluj pozostałe proste odcinki 
rur według powyższych wskazówek. 
Na końcu zaizoluj wszystkie kolana, 
trójniki, itp. (patrz: Łuk segmentowy 
z jednym segmentem w środku - 2 + 1 
z otuliny Armaflex - strona 24)

Do łączenia czołowego stosuj klej Arma-
flex. Nie naciągaj łączonych otulin. 
W przypadku połączenia na ścisk, należy 
zastosować metodę klejenia „na mokro”.

ca 20 cm A

B

20 | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | Rury i złączki 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



W celu zwiększenia bezpieczeństwa, 
należy zabezpieczyć łączenie izolacji 
wzdłuż otuliny za pomocą samoprzylep-
nej taśmy Armaflex Ultima. Tam gdzie 
jest to niezbędne przed nałożeniem 
taśmy oczyść powierzchnię z kurzu, 
brudu, oleju i wody przy użyciu płynu 
czyszczącego Armaflex.

IZOLOWANIE WIELOWARSTWOWE RUR 

Układ wielowarstwowy izolacji na rurze: przekrój poprzeczny 

Izolowanie wielowarstwowe rur otulinami 
Średnicę wewnętrzną drugiej otuliny należy dobrać z uwzględnieniem maksymalnej 
tolerancji (grubości i średnicy) pierwszej otuliny. 

Izolowanie wielowarstwowe rur: przekrój podłużny

Żółte linie pokazują miejsca klejenia 

 Rury i złączki | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | 21 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



Izolowanie wielowarstwowe kombinacją otulin i płyt
Jeżeli średnica zewnętrzna pierwszej warstwy (otuliny) jest wystarczająco duża, 
zaleca się stosowanie płyty jako drugiej warstwy ze względu na możliwość jej dopa-
sowania do zewnętrznej średnicy pierwszej warstwy. (patrz: Izolowanie rur płytami 
Armaflex - strona 32).

Izolowanie wielowarstwowe powierzchni za pomocą płyt Armaflex.
W praktyce izolowanie rur płytami możliwe jest dla każdej średnicy rury od 89 mm. 
Dobierz odpowiednią grubość izolacji zależnie od średnicy izolowanej rury (patrz: Izo-
lowanie rur płytami Armaflex - strona 32). 

Uwaga: Końce otulin lub płyt tworzących drugą warstwę powinny być przyklejone 
do pierwszej warstwy Armaflexu. Jeżeli istnieje ryzyko, że izolacja będzie zwisała 
po spodniej części rury, należy przykleić całą jej powierzchnię do poprzedzającej 
warstwy. Jeżeli średnica rury przekracza 600 mm, należy zastosować klejenie całą 
powierzchnią do rury oraz między warstwami Armaflexu. 

Aby zapobiec tworzeniu się korozji pod warstwą izolacji zaleca się przyklejanie całej 
powierzchni izolacji do izolowanego obiektu.

Izolowanie wielowarstwowe powierzchni płaskich płytami
W przypadku izolacji wielowarstwowej 
pierwsza warstwa musi być przyklejona 
całą powierzchnią do powierzchni izolo-
wanego obiektu. Druga warstwa może 
być przyklejona punktowo do pierwszej 
warstwy Armaflexu. Wszystkie warstwy 
izolacji znajdujące się po spodniej stro-
nie powierzchni płaskich oraz na piono-
wych wysokich bokach powinny zostać 

przyklejone na całej powierzchni. Ogólna zasada przewiduje naprzemienne ułożenie 
krawędzi poprzecznych i wzdłużnych następujących po sobie warstw.

Żółte linie pokazują miejsca klejenia
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STOSOWANIE SZABLONU ARMAFLEX
Tworzenie kolan i trójników z otu-
liny Armaflex wymaga docięcia jej pod 
odpowiednimi kątami. Aby przyspieszyć 
i ułatwić ten proces, na każdym kartonie 
otulin Armaflex umieszczono szablon. 

1.	 Rozłóż szablon Armaflex, rysunkiem 	
	 do góry, na stole roboczym.

2.	 Ułóż otulinę w poprzek szablonu, 	
	 równolegle do długiej poziomej linii.

3.	 Wybierz właściwy kąt cięcia i przetnij otulinę wzdłuż tej linii. Upewnij się, że otu-
lina nie przesunęła się. Sklej wyciętą formę i przejdź do montażu.

Dodatkowe szablony Armaflex są dostępne na żądanie (skantaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem Armacella).

ŁUK O KĄCIE 90° Z OTULIN ARMAFLEX
Uwaga: Żółta linia wskazuje miejsce, 
w którym należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

45°

Ø

Ø
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ŁUK O KĄCIE 45° Z OTULIN ARMAFLEX
*Dane dotyczące uzyskiwania kąta 45° 
dla poszczególnych Ø są wartościami 
przybliżonymi! 

Uwaga: Żółta linia wskazuje miejsce, 
w którym należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

ŁUK SEGMENTOWY Z JEDNYM SEGMENTEM ŚRODKOWYM - 2+1
Z OTULINY ARMAFLEX

Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, 
w których należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

ŁUK SEGMENTOWY Z DWOMA SEGMENTAMI ŚRODKOWYMI - 2+2
Z OTULNY ARMAFLEX

Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, 
w których należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

22,5°

Ø

1/3 Ø

22.5°

22,5° 22,5°

10 - 15 mm

Ø

Ø

15° 15°

10 - 15 mm

Ø

10 - 15 mm

2/3 Ø

Obejrzyj film instruktażowy
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ŁUK SEGMENTOWY Z TRZEMA SEGMENTAMI ŚRODKOWYMI - 2+3 		
Z OTULINY ARMAFLELX

Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, 
w których należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

POŁĄCZENIE KRZYŻOWE Z OTULIN ARMAFLEX
Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, 
w których należy przeciąć otulinę. 
W celu uzyskania właściwego kąta pro-
simy wykorzystać szablon umieszczony 
na każdym kartonie otuliny.

11,25°

Ø

Ø

Ø  Ø

Ø

11,25° 11,25°

10 - 15 mm

Ø

10 - 15 mm

1/2 Ø
10 - 15 mm

11,25° 11,25°
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ROZGAŁĘZIENIE Z OTULIN ARMAFLEX
Uwaga: Żółte pole oznacza fragment 
otuliny, który należy odciąć przed 
sklejeniem z ostatnim elementem 
rozgałęzienia.

Tworzenie kolejnych łuków 45° (2 razy) 
i kolana 90° (raz).

TRÓJNIK ORŁOWY Z OTULINY ARMAFLEX
Uwaga: Żółte pola wskazują fragmenty 
otuliny, które muszą być odcięte.

  

45° bend 45° bend

90° bend

1/2 Ø 1/2 Ø

Obejrzyj film 
instruktażowy

Obejrzyj film 
instruktażowy
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TRÓJNIK Z OTULINY ARMAFLEX

Sposób 1: Trójnik z „wyciętym otworem”
Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, w których należy wyciąć otwór i wgłębienie. 

1.	 Przy pomocy zaostrzonego króćca 
odpowiedniej średnicy (odpowiadającej 
średnicy zewnętrz nej rury poprzecznej 
trójnika), wytnij otwór w otulinie prze-
znaczo nej na rurę wzdłużną.
Uwaga: W celu wycięcia większych otwo-
rów, wyrysuj zarys cyrklem i wytnij otwór 
małym ostrym nożem.

2.	 Rozetnij poprzeczny odcinek otuliny 
(w połowie otworu wzdłużnego odcinka) 
i nasuń na rurę. 

3.	 Wytnij półkoliste wgłębienie na końcu 
poprzecznego odcinka otuliny. Korzystniej jest, aby wycięcie było odrobinę zbyt 
głębokie niż zbyt płytkie. Sprawdź, czy wycięte wgłębienie pasuje do odcinka 
wzdłużnego

4.	 Dopasuj poprzeczny odcinek otuliny do rury i połącz dwie części trójnika skleja-
jące je ze sobą klejem Armaflex. 

Sposób 2 – Trójnik z połączeniem 
kątowym „na ucios”
Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, 
w których należy przeciąć otulinę 
i wyciąć klin. Fragmenty zaznaczone 
na żółto: do usunięcia. 

1.	 Przy pomocy szablonu Armaflex 
lub skrzynki uciosowej odetnij od otu-
liny mającej tworzyć odcinek poprzeczny 
trójnika dwa fragmenty pod kątem 45°, 
tak jak pokazano na rysunku.

2.	 Z otuliny mającej tworzyć odcinek wzdłużny trójnika wytnij klin o kącie 90°, 
tak aby odpowiadał średnicy zewnętrznej odcinka poprzecznego.

3.	Sklej docięte odcinki tworząc trójnik.
4.	Rozetnij trójnik ostrym nożem od strony odcinka poprzecznego, 
nałóż klej w miejsce połączeń izolacji, nałóż trójnik na instalację 
i połącz, gdy klej podeschnie.

 Ø

Ø

45°

1/
2 

Ø

1/2 Ø

45°

1/2 Ø

1/
2 

Ø

45° 45°
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Izolowanie kolana skręcanego.
SPOSÓB 1: ŁUK NADWYMIAROWY 90°

Zaizoluj rurę otuliną Armaflex tak, 
by otulina dochodziła do złączki, przyklej 
otulinę do rury

1.	 Łuk należy wykonać z otuliny 
o średnicy wewnętrznej odpowiadają cej 
średnicy zewnętrznej otuliny zasto-
sowanej na rurach. Po każdej stronie 
pozostaw zakładki o długości minimum 
25 mm (zwiększ długość zakładki tak, 
by odpowiadała grubości izolacji, jeżeli 

przekracza ona 25 mm). Sklej łuk stosując dowolną z metod z opisanych metod. 
(patrz: Łuk o kącie 90° z otulin Armaflex - strona 23).

2.	 Rozetnij łuk ostrym nożem od strony wewnętrznej, nałóż klej w miejsce połączeń 
izolacji, nałóż łuk na instalację i połącz, gdy klej podeschnie. Przyklejaj zakładki 
do otulin Armaflex metodą „na mokro”.

SPOSÓB 2: ŁUK GŁADKI 90°
1.	 Łuk należy wykonać z otuliny 

o średnicy wewnętrznej odpowiada 
jącej średnicy zewnętrznej skrę-
canego kolana (złączki). Po każdej 
stronie pozostaw zakładki o długo-
ści minimum 40 mm.

2.	 W przypadku rur do 35 mm, wytnij w otulinie po dwa kliny co 180° wokół 
obwodu z obu stron złączki. W przypadku większych średnic wytnij 
po cztery kliny co 90° wokół obwodu. Kliny powinny zwężać się do miej-
sca gdzie zaczyna się złączka i powinny być spasowane tak, by średnica 
wewnętrzna łuku zmniejszała się do osiągnięcia średnicy zewnętrznej 
rury. Sklej ze sobą krawędzie powstałe po wycięciu klinów (patrz: Zwężenie 
z otulin Armaflex - strona 31).

3.	 Rozetnij łuk ostrym nożem od strony wewnętrznej, nałóż klej w miejsce połączeń 
izolacji, nałóż łuk na instalację i połącz, gdy klej podeschnie. Przyklejaj końce 
łuku do otulin Armaflex metodą „na mokro”.

≥ 25 mm
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Trójnik ukośny z otuliny Armaflex
SPOSÓB 1 

1.	 Przy pomocy zaostrzonego króćca odpowiedniej średnicy (odpowiadającej śred-
nicy zewnętrznej rury poprzecznej trójnika), wytnij otwór w otulinie przeznaczo-
nej na rurę wzdłużną, pod takim samym kątem, pod jakim znajduje się odcinek 
poprzeczny trójnika.

2.	 Odetnij pod kątem 45° koniec otuliny, która ma tworzyć odcinek poprzeczny. 
Równolegle do płaszczyzny cięcia, używając ostrego noża, wytnij półkoliste wgłę-
bienie na końcu poprzecznej otuliny. Korzystniej jest, aby wycięcie było odrobinę 
za głębokie niż zbyt płytkie. Sprawdź, czy wycięte wgłębienie pasuje do odcinka 
wzdłużnego.	

3.	 Sklej oba odcinki trójnika klejem Armaflex.

4.	 Rozetnij trójnik ostrym nożem od strony odcinka poprzecznego, nałóż klej w miej-
sce połączeń izolacji, nałóż trójnik na instalację i połącz, gdy klej podeschnie.
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SPOSÓB 2
Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, w których należy przeciąć otulinę. W celu uzy-
skania właściwego kąta prosimy wykorzystać szablon umieszczony na każdym kar-
tonie otuliny.

1.	 Wykonaj cięcie pod kątem 45°, tak jak przedstawiono poniżej.

Uwaga: Żółte linie wskazują miejsca, w których należy przeciąć otulinę. W celu uzy-
skania właściwego kąta prosimy wykorzystać szablon umieszczony na każdym karto-
nie otuliny.

2.	 Z otuliny dociętej pod kątem 45° utnij fragment pod kątem 22,5°, tak jak poka-
zano powyżej.

3.	 Sfazuj otulinę po wewnętrznej stronie, gdzie styka się z izolacją odcinka 
wzdłużnego.

4.	 Wszystkie krawędzie sklej metodą „na mokro”.

45°

Ø

Ø

22,5°
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ZWĘŻENIE Z OTULIN ARMAFLEX

Zwężenie do zaizolowania

Wytnij fragmenty w kształcie klina z otuliny o większej średnicy i sklej krawędzie kle-
jem Armaflex. 

Dotnij element do średnicy i długości zwężenia, dodaj po 5 mm na każdym z końców 
w celu uzyskania połączenia na ścisk. Rozetnij element wzdłuż.
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Zamontuj i sklej krawędź wzdłużną oraz połączenia czołowe. 

Izolowanie rur płytami Armaflex 
W zależności od typu Armaflexu otuliny dostępne są dla rur o średnicy zewnętrznej 
do 168 mm (AF/Armaflex) lub 89 mm (Armaflex Ultima, HT/Armaflex). Większe rury 
i kanały okrągłe oraz zbiorniki należy izolować płytami Armaflex. W przypadku rur 
o średnicy powyżej 600 mm wymagane jest całopowierzchniowe klejenie izolacji. 

Często korzystniejsze jest izolowanie rur o małych średnicach płytami Armaflex 
nawet, jeżeli dostępna jest otulina o żądanym wymiarze. Należy jednak zwrócić 
szczególną uwagę na to, by naprężenia materiału w miejscach łączenia, wynikające 
ze zginania płyty, nie były zbyt duże.

Występujące naprężenia rosną wraz ze wzrostem grubości izolacji i spadkiem średnicy 
zewnętrznej rury. Prosimy o zapoznanie z tabelą poniżej w celu właściwego doboru 
grubości płyt Armaflex (zalecenia mogą się różnić w zależności od typu izolacji).

Ponadto, również temperatura materiału płyty w trakcie montażu wpływa znacząco 
na naprężenia. Im niższa temperatura tym większe naprężenia.

Wybór płyty Armaflex o odpowiedniej grubości zgodnie z poniższą tabelą. 
Montaż w temperaturze ≥ 5 °C.

Obejrzyj film 
instruktażowy
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Płyty                     
AF/Armaflex
Armaflex ACE Plus

Zewnętrzna średnica rury [mm]

≥ 88.9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159 ≥ 408
AF-10MM • • • • •
AF-13MM • • • • •
AF-16MM • • • • •
AF-19MM • • • • •
AF-25MM • • • •
AF-32MM • • •
AF-50MM •

Uwaga: otulina AF/Armaflex ma narastającą grubość dostosowaną do średnicy. 
Należy uwzględnić ten czynnik przy doborze grubości płyt AF/Armaflex.

Płyty                      
HT/Armaflex*,    
NH/Armaflex, 
Armaflex Ultima**

Zewnętrzna średnica rury [mm]

≥ 88.9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 mm • • • •
10 mm • • • •
13 mm • • • •
19 mm • • • •
25 mm • •
32 mm •

* Płyty HT/Armaflex nie są dostępne w grubościach 6 mm i 32 mm
** Płyty Armaflex Ultima nie są dostępne w grubościach 32 mm
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Izolowanie rur płytami Armaflex
1.	 Zmierz obwód rury. 

Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubo-
ścią planowanej izolacji.

Uwaga: nie rozciągaj paska podczas pomiaru.

2.	 Dotnij płytę Armaflex do żądanego wymiaru – nałóż klej Armaflex na powierzch-
nię dociętej izolacji, pozwól na przeschnięcie.

3.	 Dociśnij krawędzie płyty na końcach a potem w środku. Połącz krawędzie posu-
wając się od środka ku końcom. 

Uwaga: Aby zapobiec rozchodzeniu się klejonych krawędzi upewnij się, że klej został 
nałożony na całej ich długości i że ilość kleju jest odpowiednia.

Kontroluj czas otwarcia puszki, aby 
upewnić się czy klej nadaje się jeszcze 
do stosowania.

34 | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | Rury i złączki 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



Łuk dwuczęściowy z płyt Armaflex 

Zmierz promień wewnętrzny kolana r, rysując linię prostopadłą do linii wychodzą-
cej z miejsc spawów. Miejsce przecięcia się tych dwóch linii wskazuje środek okręgu 
o szukanym promieniu r.

Zmierz margines t’ (równy grubości izolacji) zarówno przy poziomej jak i pionowej 
krawędzi, a następnie przenieś na płytę tak jak pokazano na rysunku.

Zmierz obwód rury paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubością plano-
wanej izolacji.

Podziel obwód rury przez dwa i nanieś 
wymiar na płytę Armaflex.

Narysuj dwa łuki zgodnie z rysunkiem.

	  r = promień wewnętrzny kolana

	 ½ c = połowa obwodu rury

I = punkt przecięcia

	 t’ - grubość izolacji w mm

r

C

1/4 Ø

1/2 c

t'

1/4 Ø

r
t'

I
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Wytnij pierwszą część łuku.

Wykorzystaj pierwszą wyciętą część jako szablon do wycięcia drugiej części łuku.

Złóż obie części izolacji. Na krawędzie zewnętrzne nałóż klej Armaflex.

Pozwól, aby warstwa kleju przeschła (sprawdź lepkość palcem), a następnie połącz 
końce krawędzi, tworząc krótką spoinę.

36 | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | Rury i złączki 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



Następnie połącz przeciwne końce, również tworząc krótką spoinę. Powtarzając 
tę czynność naprzemiennie, zbliżaj się do środka, łącząc każdorazowo odcinki o dłu-
gości 50-75 mm. 

Resztę spoiny połącz ze sobą dociskając mocno krawędzie.

Obróć otrzymaną formę i mocno dociśnij łączenie od środka, tak by obie części łuku 
skleiły się ze sobą na całej powierzchni łączenia.

Nałóż klej Armaflex na krawędzie wewnętrzne łuku.

Obejrzyj film instruktażowy
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Nałóż łuk na kolano. Pozwól, aby klej podsechł, a następnie dociśnij do siebie 
krawędzie.

Otuliny sąsiadujące z łukiem należy montować na ścisk i stosować sklejanie 
„na mokro”.

Obudowa zaworu z płyt Armaflex 
W celu uzyskania wyższej sztywno-
ści obudowy, korpus zaworu można 
wzmocnić dopasowaną formą metalową 
lub plastikową. 

Zaizoluj rurę do kołnierza.

Zmierz: 

D1 = głębokość kołnierza zaworu

D2 = obwód zaizolowanej rury

Wytnij dwa pierścienie.

Nanieś wymiary D1 i D2 na płytę Arma-
flex. Najpierw wytnij dysk, a następ-
nie wycięcie (otwór) tworząc pierścień. 
Rozetnij pierścienie z jednej strony, załóż 
na rurę, a następnie sklej je ze sobą 
na zaizolowanej rurze.

D2D1
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Wytnij obudowę zaworu

Zmierz: 

h = odległość dzieląca zewnętrzne 
powierzchnie obu pierścieni

a = średnicę króćca

c = obwód kołnierza/pierścieni Armaflexu 

�Ważne: Pomiaru obwodu dokonuj zawsze 
przy pomocy paska izolacji Armaflex o tej 
samej grubości, co planowana izolacja. Nie 
rozciągaj paska.

Nanieś wymiar (h), obwód (c) i średnicę króćca (a) na płytę izolacji Armaflex i zaznacz 
wycięcie (otwór) dla króćca.

Uwaga: Wycięcia powinny być zmniejszone o 5 mm względem pomiaru

Uwaga: W przypadku króćca bez kołnie-
rza zalecamy naniesienie wycięcia 
(otworu) w pierwszej ćwiartce płyty 
Armaflex.

Rozetnij obudowę zaworu i załóż ją na 
zawór. Nanieś cienką warstwę kleju 
Armaflex na wszystkie krawędzie obu-
dowy zaworu. Pozwól na przeschnię-
cie kleju (sprawdź palcem), następnie 
mocno dociśnij klejone krawędzie.

Uwaga: Zawory należy zawsze izolować 
dopiero po zaizolowaniu rur

W celu zapewnienia jakości połączeń 
zalecane jest przygotowanie obudowy na stole warsztatowym w oparciu o dokładne 
pomiary. 

h a

c

a h

c
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Izolowanie trójnika/króćca zaworu płytami Armaflex

Zmierz wysokość (h) i szerokość (B) pokrywy obudowy króćca, wytnij dysk z otworem 
na wystającą część króćca.

Rozetnij dysk z jednej strony, nałóż klej na rozcięte krawędzie, pozwól na przeschnię-
cie. Połącz dysk po umieszczeniu go na kołnierzu króćca. Zmierz obwód dysku (C) 
paskiem Armaflexu i przenieś otrzymaną wartość na płytę izolacji.

B

h

B

H

a C
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Po podziale obwodu na cztery równe części, powstanie pięć odcinków. Zmierz mini-
malną i maksymalną głębokość króćca uwzględniając grubość izolacji Armaflex two-
rzącej dysk. Narysuj dwa łuki o promieniu równym połowie średnicy zaizolowanego 
korpusu zaworu, tak aby przechodziły przez odmierzone punkty (a) (drugi i czwarty 
odcinek od lewej).
Używając tego samego promienia okręgu zaczynając od lini 1, 3 i 5 wyznacz punkty 
styczne dwóch pierwszych łuków rysując trzy kolejne łuki. 

Odcinek powstały powyżej punktów stycznych pięciu łuków wyznacza miejsce gdzie 
izolacja spoczywa na korpusie zaworu. Przetnij płytę Armaflex wzdłuż tej linii tworząc 
pożądany kształt. 
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Sfazuj wewnętrzną krawędź w najwyższym miejscu (tam gdzie izolacja spoczywa 
na korpusie zaworu). Nałóż obudowę na króciec, nałóż klej na krawędzie wzdłużne, 
pozwól na przeschnięcie, następnie sklej obudowę króćca z izolacją korpusu zaworu.

Ważne: Staranne przyklejenie izolacji do wystającej (przechodzącej przez izolację) 
części króćca ma kluczowe znaczenie.

Uwaga: Zwiększoną pewność połączenia można uzyskać przyklejając najpierw taśmę 
samoprzylepną Armaflex do wystającej części króćca, a następnie doklejając obu-
dowę do taśmy.

Obejrzyj film instruktażowy
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Obudowa zaworu (D-Box) z płyt Armaflex 
Zmierz:

L - długość zaworu wraz z kołnie-
rzami rury + 2 x grubość izolacji 
H = wysokość zaworu + 2 x grubość      izolacji  
W = większy z dwóch wymiarów: śred-
nica kołnierza króćca + 10 mm lub śred-
nica kołnierza rury / zaworu

Nakreśl i wytnij 2 płyty boczne i 1 płytę górną 

wykorzystując wymiary zebrane wcześniej. Cięcia wykonaj równo, małym ostrym nożem. 
Nałóż klej Armaflex na krawędzie, tak jak przedstawiono na rysunku.

Uwaga: szerokość warstwy kleju musi być równa szerokości stosowanej izolacji 
Armaflex.

W

L

H
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Sklej górne krawędzie płyt bocznych z krawędziami płyty górnej.

Połącz płyty boczne z płytą górną, tak by były w jednej linii.

Wykorzystując pasek izolacji Armaflex (tej samej grubości) zmierz obwód jednej z płyt 
bocznych (wraz z płytą górną). 

Nanieś wymiar L oraz obwód i wytnij płaszcz obudowy. Nanieś klej Armaflex na kra-
wędzie płaszcza obudowy, tak jak pokazano na rysunku.

c = obwód płyty górnej

L
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Delikatnie zawiń krawędzie płaszcza obudowy wokół płyt bocznych, tak by otrzymać kształt 
pudełka.

Zachowaj kąt 90° i sklej krawędzie bez przesunięć. Nie naciągaj płaszcza. Dociśnij połą-
czenia klejone.

Wytnij otwory na zaizolowane rury w każdej z płyt bocznych oraz otwór na króciec 
w płycie górnej. W celu zakończenia montażu nanieś klej Armaflex na krawędzie, pozwól 
na przeschniecie i połącz. Stosując połączenie „na mokro” doklej kaptur do zaizolowa-
nych odcinków rur. 

Ważne: Staranne przyklejenie izolacji do wystającej (przechodzącej przez izolację) czę-
ści króćca oraz do zaizolowanych rur ma kluczowe znaczenie. Wymagane jest łączenie 
na ścisk.

Uwaga: Zwiększoną pewność połączenia można uzyskać przyklejając najpierw taśmę 
samoprzylepną Armaflex do wystającej części króćca, a następnie doklejając obudowę 
do taśmy.
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Izolowanie kolana ukośnego płytami Armaflex 
Poniższe ilustracje przedstawiają kolejne etapy pracy podczas izolowania kolana uko-
śnego płytami Armaflex. Sposób izolowania kolana o kącie prostym jest taki sam.

Zmierz obwód rury (C).

Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubością 
planowanej izolacji. Nie rozciągaj paska podczas pomiaru.

Zmierz wysokości kolana ukośnego: zewnętrzną (B) i wewnętrzną (A).

Przenieś obwód (C) na płytę Armaflex 
i zaznacz linię środkową. 

Nanieś wysokość zewnętrzną (B) i wyso-
kość wewnętrzną (A) na płytę Armaflex.

B
A
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Nakreśl cyrklem okręg o promieniu równym połowie obwodu rury (C) od linii środko-
wej i przeciwległych rogów. Okręgi mają się stykać w jednym punkcie. Połącz okręgi 
linią ciągłą. Przetnij wzdłuż linii. Po przekręceniu o 180°, dolna i górna część utworzą 
dwie pasujące do siebie części połączenia ukośnego.

Najpierw sklej krawędzie wzdłużne, a następnie połączenie czołowe.

Izolacja jest gotowa.

Obejrzyj film 
instruktażowy
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Zawór filtrujący i zawór z gniazdem ukośnym 
Czynności wykonywane podczas izolowania zaworu filtrującego lub zaworu z gniaz-
dem ukośnym są podobne (niektóre wymiary muszą zostać rozszerzone) za wyjąt-
kiem tego, że wymagany może być pierścień zamykający. 

Insulate the pipe as far as the flange. 

Determine the 

b = circumference of insulated pipe

d = depth of flange ring

e
h

a1

a2

Zaizoluj rurę do kołnierza. 

Zmierz:

D1 - średnicę kołnierza

D2 - średnicę zaizolowanej rury

h - odległość między zewnętrznymi kra-
wędziami dwóch pierścieni z Armaflexu 
umieszczonych obok kołnierzy lub pier-
ścieni zamykających.

U - obwód paska izolacji Armaflex 
lub pierścienia zamykającego

D2D1

U

h

a1 a2½D3

½D3

C
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a1 - odległość pomiędzy filtrem a zewnętrzną krawędzią dolnego pierścienia 
a2 - zmierz odległość pomiędzy filtrem a zewnętrzną krawędzią górnego pierścienia
D3 - średnicę króćca
e - średnicę kołnierza króćca (filtra)

Narysuj dwa łuki na płycie Armaflex o średnicy równej promieniom D1 i D2. Powstałe 
pierścienie (dyski) wytnij, a następnie rozetnij z boku. Nałóż klej Armaflelx na końce 
dysków i sklej je ze sobą ponad kołnierzami zaworu. 

Uwaga: Jeżeli kołnierz zaworu ma taką samą średnicę jak zaizolowana rura, wów-
czas nie jest konieczne wycinanie pierścieni (dysków). W takim przypadku należy użyć 
paska izolacji w celu podwojenia grubości izolacji rury do kołnierza. Wierzchnia war-
stwa Armaflexu powinna być skierowana ku górze 

Następnie przenieś wymiary U, h, a1, a2 i d3 na płytę Armaflex i wytnij korpus zaworu. 

Nałóż cienką warstwę kleju Armaflex na połączenie wzdłużne, poczekaj aż klej prze-
schnie, a następnie zamontuj izolację wokół korpusu zaworu i dociśnij połączenie. 

W następnej kolejności wytnij pierścienie zamykające (dyski) o zewnętrznej średnicy 
nie mniejszej niż średnica obudowy zaworu. Średnica wewnętrzna dysków powinna 
być równa zewnętrznej średnicy króćca zaworu. 
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Zmierz: 

a = minimalną odległość od pierścienia z izolacji Armaflex do izolacji pokrywającej 
korpus zaworu,
b = maksymalną odległość od pierścienia z izolacji Armaflex do izolacji pokrywającej 
korpus zaworu.
Zmierz obwód pierścienia zamykającego za pomocą paska izolacji Armaflex. 
Wytnij płytę Armaflex zgodnie z uzyskanym wymiarem. Następnie zaznacz środek 
tego obwodu. 
Zaznacz odległość „b” na zewnętrznej krawędzi izolacji oraz odległość „a” na linii 
prostopadłej do punktu wyznaczającego środek. Zmierz średnicę izolowanego korpu-
su zaworu, a następnie wyrysuj łuk o 1/4 długości tej średnicy. Łuk ma przechodzić 
przez punkt końcowy „a”. 
Ustaw cyrkiel tak aby powstał łuk pomiędzy punktem „b” a styczną okręgu. (promień 
cyrkla powinien odpowiadać połowie obwodu).

Odetnij pozostałą część płyty. Sfazuj wewnętrzną krawędź w najwyższym miej-
scu (tam gdzie izolacja spoczywa na korpusie zaworu). Nałóż cienką warstwę kleju 

a

b

+ 

a

bb

1/2 C

1/4 ø
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na krawędzie wzdłużne, pozwól na przeschnięcie. Następnie przyklej element wokół 
kołnierza króćca oraz do obudowy korpusu zaworu. 

Izolowanie kołnierza
Poniższy dział poświęcono technice izolowania kołnierzy.

W przypadku instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej zaleca się wypełnienie prze-
strzeni pomiędzy nakrętkami paskami izolacji Armaflex.

Grubościomierzem lub miarką zmierz 
zewnętrzną średnicę kołnierza. 
Do otrzymanej wartości dodaj 10 mm. 
Zmierz wysokość kołnierza (wraz ze śru-
bami) i dodaj 2x grubość stosowanej 
izolacji. 

Przenieś otrzymane wymiary na izolację Armaflex. Nakreśl cyrklem dwa koncen-
tryczne okręgi. Powtórz tę czynność na drugim fragmencie płyty izolacji. Wytnij dwa 
pierścienie z Armaflexu

Zmierz średnicę pierścieni.
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Owiń płaszcz obudowy wokół pierścieni, nie naciągaj podczas nakładania. Sprawdź 
czy elementy pasują do siebie.

Następnie przyklej płaszcz obudowy do pierścieni. Połącz krawędzie przeciwległych 
końców płaszcza.

Przy pomocy ostrego noża wytnij okrągłe otwory odpowiadające średnicy zaizolowa-
nej rury.

Przetnij obudowę na dwie połowy, dopasuj je wokół kołnierza i metodą „na mokro” 
przyklej wszystkie krawędzie do zaizolowanej rury po obu stronach kołnierza.

Obejrzyj film instruktażowy
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Zwężenie (konfuzor) z płyt Armaflex
Zmierz następujące wartości:

h = wysokość zwężenia z uwzględnie-
niem obu spawów

d1 = średnica większej rury + 2x grubość 
izolacji

d2 = średnica mniejszej rury + 2x gru-
bość izolacji

Zmierz obwody rur za pomocą paska 
izolacji Armaflex o grubości planowanej 
na rurze o większej średnicy. 
Nie naciągaj paska podczas pomiaru. 

Grubości płyt Armaflex

t 6 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm

Nanieś wymiary na płytę Armaflex tak jak pokazano na rysunku. W celu jak najefek-
tywniejszego wykorzystania izolacji wyznacz połowę wysokości konfuzora na krawę-
dzi płyty Armaflex. 

Narysuj dwa łuki wokół punktu S biorąc pod uwagę wymiar h zgodnie z rysunkiem. 
Zaznacz punktem zmierzony obwód na większym łuku. Narysuj linię łączącą ten 
punkt z punktem S tak jak pokazano na rysunku.  

WS

h

WS

WS

WS

d2

d1
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Wytnij element małym ostrym nożem (żółty obszar wskazuje linie cięcia).

Nałóż cienką warstwę kleju na łączone krawędzie, pozwól na przeschnięcie. 
Zamontuj element wokół zwężenia. Połącz krawędzie ze sobą, najpierw na jednym-
końcu, następnie na drugim. 

Zamontuj na ścisk izolację na rurach po obu stronach zwężenia i sklej „na mokro” 
połączenia czołowe.

Konfuzor jednostronny
Zmierz następujące wartości:

h - wysokość zwężenia wraz ze spawami

D1 = średnica większej rury + 2x grubość 
izolacji

D2 = średnica mniejszej rury + 2x gru-
bość izolacji

b - faktyczna długość zwężenia

Zmierz obwody rur za pomocą paska izo-
lacji Armaflex o grubości planowanej na 
rurze o większej średnicy. Nie naciągaj 
paska podczas pomiaru.

h

D2

d1

d2

D1

b
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Nanieś wymiary na powierzchnię płyty Armaflex zgodnie z rysunkiem.

Dokonaj niezbędnych modyfikacji jeśli to konieczne.

Łuk dwuczęściowy z przedłużeniem z płyt Armaflex 
W niektórych przypadkach kołnierze, zawory itp. umieszczone są w pobliżu kolan. 
W takich sytuacjach praktyczniejsze jest izolowanie obu elementów jako jednego.

1.	 Utwórz dwuczęściowy łuk, tak jak 
pokazano na stronie 37 tej instrukcji.

D1

pasek 
Arma�exu

D2

h

s

pasek 
Arma�exuh

S

b

1/
4 

d2

1/4 Ø

1/2 c

t'

1/4 Ø

r
t'

I
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2.	 �Zaznacz wymagane przedłużenie x 
na obu końcach kolana pod kątem 
90º.

3.	 �Wytnij pierwszą połowę wydłużo-
nego łuku. Wykorzystaj wyciętą 
formę jako wzór do wycięcia drugiej 
połowy łuku. 

4.	 Połącz części ze sobą nakładając     	
	 klej Armaflex na krawędzie.

5.	 Pozwól, aby klej podsechł i połącz części, tak jak pokazano na stronie 37. 

6.	 Umieść łuk na kolanie. Nanieś klej, 
pozwól na przeschnięcie, a następ-
nie mocno dociśnij do siebie klejone 
krawędzie.

Obudowa filtra z płyt Armaflex
1.	 Zaizoluj rurę do kołnierza. 

2.	 Zmierz najkrótszą (a) i najdłuż szą (b)
odległość pomiędzy filtrem a niezaizolo-
wanym korpusem filtra. Do otrzymanych 
wymiarów dodaj grubość izolacji filtra.

3.	 Zmierz obwód demontowalnej obu-
dowy filtra. Ważne: Pomiaru obwodu 
dokonuj paskiem izolacji Armaflex 
o grubości zgodnej z grubością planowa-
nej izolacji. Nie rozciągaj paska podczas 
pomiaru.

X

X

Flange connection

a

b

X

X

Flange connection
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4.	 Przenieś obwód na płytę Armaflex i zaznacz linię przechodzącą przez środek.

5.	 Na każdym z końców zaznacz najdłuższą odległość „b” pomiędzy filtrem a nieza-
izolowanym korpusem filtra, a w środku najkrótszą odległość „a” 

6.	 Wytnij uzyskany kształt z płyty Armaflex i doklej izolację do kotpusu filtra używa-
jąc kleju Armaflex.

Uwaga: Nie przyklejaj do krawędzi pokrywy filtra.

7.	 Grubościomierzem lub miarką wyznacz średnice następujących elementów:

•	 rur zaizolowanych Armaflexem

•	 kołnierzy zaworu filtrującego
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8.	 Przenieś te wymiary na płytę Armaflex. Zaznacz cyrklem dwa koncentryczne 
okręgi. Powtórz tę czynność na drugim fragmencie płyty izolacji. Wytnij dwa pier-
ścienie z izolacji Armaflex i zamontuj na kołnierzach po obu stronach korpusu.

9.	 Zmierz odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pierścieni. Używając 
paska izolacji Armaflex o tej samej grubości, co planowana izolacja, zmierz 
obwód pierścieni.

10.	 Nanieś otrzymane wymiary na płytę Armaflex. 

11.	 Zaznacz linię środkową i kontur filtra. Dotnij płytę, wytnij otwór na filtr i nałóż klej 
na krawędź wzdłużną. Następnie przyklej izolację to korpusu zaworu używając 
kleju Armaflex. 

12.	 Zmierz wysokość i szerokość filtra wraz z podwójną grubością izolacji, następnie 
przenieś wymiary na płytę Armaflex i wytnij element na wieko pokrywy filtra.

13.	 Używając paska izolacji Armaflex o tej samej grubości, co planowana izolacja, 
zmierz obwód wieka/dysku. Zmierz najkrótszą i najdłuższą odległość od końca 
filtra (plus grubość izolacji) do zaizolowanej części korpusu zaworu. 

1/4 C

H
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Wytnij przygotowany kształt i nałóż klej na wszystkie klejone krawędzie. 
Pozwól na przeschnięcie kleju, a następnie owiń panel wokół dysków zamykających. 
Nie naciągaj izolacji. Sprawdź czy elementy pasują do siebie. 

14.	  Po zaizolowaniu filtra, dokładnie przyklej izolację to korpusu zaworu metodą 
„na mokro”.

Uwaga: Chociaż filtr musi być okresowo czyszczony, nie zaleca się stosowania zdej-
mowanej obudowy na instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Korzystniej jest 
każdorazowo odcinać wieko filtra i ponownie je przyklejać. W przypadku stosowa-
nia obudowy zdejmowanej może zachodzić kondensacja na nieszczelnych stykach 
izolacji.

Izolowanie trójnika płytami Armaflex
1.	 Przy pomocy paska Armaflexu o tej samej grubości, co planowana izolacja 

zmierz obwód niezaizolowanej rury wzdłużnej (rozgałęzienie powinno mieć 
tę samą średnicę).

A

B

2.	 Zmierz długość odcinka A rury wzdłużnej, oraz długość odcinka rozgałęzienia B. 

Obejrzyj film 
instruktażowy
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3.	 Narysuj poziome i pionowe linie refe-
rencyjne na płycie Armaflex. Następ-
nie przenieś zebrane wymiary tak jak 
przedstawiono na rysunku

4.	 W celu zaokrąglenia rogów, w każ-
dym narożu wewnętrznym otrzyma-
nego kształtu narysuj okręg styczny 
o średnicy równej pro mieniowi rury 
wzdłużnej. Następ nie wytnij izolację 
wzdłuż powsta łych krzywych. 

5.	 Nanieś klej na wszystkie krawędzie, 
pozwól na przeschnięcie, a następnie 
połącz wokół trójnika.

1/2 d

c

1/2 a

A

B

Obejrzyj film 
instruktażowy
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Izolowanie złączek bezkołnierzowych typu victaulic 
płytami Armaflex 
1.	 Zaizoluj rurę do złączki.

2.	 Zmierz:  
dc = średnicę zewnętrzną złączki + 2 x grubość izolacji 
h = wysokość śrub + 2 x grubość izolacji 
L = szerokość złączki

3.	 Wykorzystując ½ wartości dc (średnica złączki + 2x grubość izolacji) jako pro-
mień, nanieś wycinek okręgu na płytę Armaflex i narysuj poziomą linię przecho-
dzącą przez środek.

4.	 Ze środka linii odmierz szerokość złączki.

5.	 Na obu końcach zaznacz wysokość śrub + 2 x grubość izolacji pod kątem 90º 
do linii środkowej.

6.	 Połącz cztery skrajne punkty oraz narysowany łuk styczną linią, tak by otrzymać 
owal. 

7.	 Zmierz średnicę zaizolowanej rury i nanieś ją na płytę Armaflex.

L

h

dp

dc

h

L

dp

dc

 Rury i złączki | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | 61 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



8.	 Wytnij dysk i wykorzystaj go jako szablon do wycięcia drugiego.

9.	 Przyklej oba dyski bezpośrednio obok złączki, tak jak pokazano na rysunku.

10.	 Zmierz obwód dysku i odległość pomiędzy zewnętrznymi płaszczyznami dysków.
Nanieś te wymiary na płytę Armaflex. 
Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubo-
ścią planowanej izolacji. Nie rozciągaj paska podczas pomiaru.

11.	 Wytnij ten fragment i przyklej go na dyski z Armaflexu wokół złączki.

c

X
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Izolowanie pomp płytami Armaflex
Pompy to urządzenia występujące w różnych kształtach i rozmiarach. Poniższy roz-
dział zawiera ogólne wskazówki i procedury, które mogą być stosowane i modyfiko-
wane wedle potrzeb, podczas izolowania większości pomp.

1.	 �Zaizoluj rury do kołnierza.

2.	 Wytnij dwa dyski z izolacji Armaflex 
wraz z otworami zgodnie z wymia-
rami korpusu pompy (a x b).

3.	 Zmierz obwód dysku (U1).

Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izo-
lacji Armaflex o grubości zgodnej z gru-
bością planowanej izolacji. Nie rozciągaj 
paska podczas pomiaru.

4.	 Z płyty Armaflex wytnij element izo-
lujący korpus pompy (U1 x H1).

5.	 Stosując płytę Armaflex, wytnij otwór na silnik pompy. Aby izolacja ciasno przy-
legała do silnika, otwór powinien być o 5 mm mniejszy od pomiaru. Tak jak poka-
zano na rysunku sfazuj krawędzie po wewnętrznej stronie (y).

6.	 Przyklej oba dyski do izolacji korpusu pompy. Umieść izolację na pompie i nałóż 
klej. Pozwól, aby klej podsechł, a następnie dociśnij powierzchnie do siebie.

Uwaga: w okolicy silnika pompy zastosuj samoprzylepną taśmę Armaflex w celu 
wzmocnienia mocowania izolacji do korpusu pompy.

U1
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7.	 W miejsce spłaszczenia pompy wytnij dwa fragmenty dysków o wymiarach odpo-
wiadających średnicy kołnierza + 2 x grubość izolacji. Zaznacz wymiar Y od kra-
wędzi dysku, wytnij dwa okrągłe elementy i przyklej je na górze i dole pokrywy 
pompy. 

8.	 �Wytnij obudowy na kołnierze. Zmierz 
średnicę kołnierzy d1, obwód U2, 
wysokość H2 oraz otwory dla izolo-
wanych połączeń rur.

9.	 Zamontuj obudowy na kołnierze 
i połącz wszystkie krawędzie 
„na mokro”.

Rysunek przedstawia obudowę pompy 
z prostą pokrywą i półokrągłym 
korpusem.

Y

Segment of circle

H2

Spłaszczenie

H1

Wycinek okręgu
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Montaż uchwytów izolacyjnych do rur
W celu uniknięcia lodu i kondensacji na instalacjach chłodniczych i klimatyzacyj-
nych,w miejscach podwieszeń rur należy stosować systemowe uchwyty do rur Arma-
fix. W przypadki nie zainstalowania uchwytów Armafix należy bezwzględnie stosować 
się do poniższych zasad.

•	 Upewnij się, że izolacja Armaflex szczelnie przylega do uchwytów i jest dodatkowo 
zabezpieczona klejem Amaflex.

•	 Zamontuj taśmę samoprzylepną Armaflex w miejscu styku czoła izolacji z uchwy-
tem. Upewnij się, że powierzchnia izolacji jest czysta.

Uchwyty izolacyjne Armafix składają się z odcinków izolacji Armaflex wraz z elemen-
tami nośnymi z pianki PET i zewnętrznymi osłonami aluminiowymi.

Zainstaluj uchwyt Armafix na rurze, usuń biały pasek ochronny z obu stron. 
Sklej krawędzie mocno dociskając.

Uwaga: Dobierz uchwyt Armafix o odpowiednich wymiarach (minimalna grubość 
izolacji).

Zainstaluj obejmy nośne.

Ważne: Zastosuj tylko elementy nośne z pianki PET 

Zamontuj izolację Armaflex po obu stronach uchwytu Armafix. Sklej końce „na mokro” 
z uchwytem Armafix używając kleju Armaflex.

Uwaga: Upewnij się, że izolacja rury jest montowana na ścisk.
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Izolowanie obejm staloych 
Podczas izolowania standardowych obejm nieizolowanych należy przestrzegać poniż-
szych zasad: 

Uwaga: W przypadku izolowania rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych należy 
dokonać właściwego wyboru systemów standardowych przed rozpoczęciem pracy. 

1.	 �Zamontuj Armaflex jak najbliżej 
obejmy, z obu stron. Przyklej końce 
otuliny do rury klejem Armaflex.

Uwaga: Na instalacjach chłodniczych 
i klimatyzacyjnych zaizoluj obejmy odpo-
wiednią otuliną Armaflex lub samoprzy-
lepną taśmą Armaflex.

2.	 �We fragmencie otuliny Armaflex 
o odpowiednio większej średnicy 
wytnij mały otwór by umożliwić 
przejście króćca gwintowanego 
i rozetnij otulinę wzdłuż małym 
ostrym nożem.

Uwaga: Na dużych średnicach stosuj 
płyty Armaflex.

3.	 Umieść opaskę z Armaflexu nad miejscem pod-
wieszenia, zaznacz i utnij faktyczny obwód opaski. 
Połącz i sklej miejsca styku wokół całej izolacji klejem 
Armaflex, szczególnie starannie wykonaj połączenie 
w miejscu przejścia szpilki.

Obejrzyj film instruktażowy
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Izolowanie innych uchwytów rur
Uchwyty Armafix stanowią najlepsze rozwiązanie tworzące w pełni szczelny i zapo-
biegający kondensacji system podwieszeń instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Często obejmy chłodnicze wykonane z PUR/PIR stanowią element izolacyjny podwie-
szenia rur.

W tych sytuacjach ważne jest, aby stworzyć paroszczelne połączenie pomiędzy obej-
mami i izolacją Armaflex.

Połączenie sklejane stanowi mostek termiczny, na którym może pojawić się konden-
sacja, zatem odpowiednie klejenie w tych miejscach wymaga szczególnej uwagi.

1.	 Wyczyść powierzchnię obejmy płynem czyszczącym Armaflex. 

2.	 Nałóż klej Armaflex na powierzchnie, które mają być klejone. Pozwól na pełne 
wyschnięcie pierwszej warstwy kleju Armaflex.

3.	 Nałóż drugą cienką warstwę kleju Armaflex na obie powierzchnie, obejmę i izola-
cję. Po przeschnięciu kleju obie powierzchnie należy do siebie docisnąć. 

4.	 Jeżeli połączenie czołowe jest wykonywane na ścisk, stosuj klejenie „na mokro”, 
przy czym powierzchnia obejmy musi być wstępnie pokryta warstwą kleju (patrz 
powyżej).

5.	 Jeżeli jest to niezbędne podwój grubość izolacji Armaflex do średnicy obejmy 
PUR.

6.	 W celu zabezpieczenia połączeń czołowych owiń je na zakładkę paskiem izolacji 
Armaflex przyklejając go na całej powierzchni.
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SCHEMATYCZNE POŁĄCZENIE OTULINY ARMAFLEX Z OBEJMĄ 
WYKONANĄ ZE SZTYWNEJ PIANKI PUR 

1.	 Obejma wykonana ze sztywnej pianki PET

2.	 Otulina Armaflex

3.	 Podwójna warstwa izolacji Armaflex

4.	 Nakładka (pasek) Armaflex (grubość ≥ 9 mm)

5.	 Połączenie gwintowane

6.	 Króciec (pręt) gwintowany	
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Kanały wentylacyjne
Izolowanie kanałów prostokątnych płytami Armaflex 
Zmierz powierzchnię i dotnij płytę Armaflex zgodnie z otrzymanymi wartościami 

Uwaga: dodaj 5 mm w celu montażu na ścisk.

Wyczyść całą powierzchnię płynem czyszczącym Armaflex w celu usunięcia tłuszczu, 
oleju, brudu itd. i dotnij płyty pod wymiar.

a

c 

b
a =	 szerokość kanału + 5mm
b =	 wysokość kanału + 5mm 
	 + grubość izolacji
c =	 szerokość kanału + 5mm 
	 + 2x grubość izolacji
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Nałóż cienką warstwę kleju najpierw na metalową powierzchnię kanału, a następnie 
na płytę Armaflex.

Gdy klej podeschnie (sprawdź palcem) umieść płytę Armaflex na właściwym miej-
scu i dociśnij mocno by uzyskać mocne łączenie. Kontynuuj, nakładając klej Armaflex 
na obie powierzchnie oraz krawędzie izolacji i odczekując na przeschnięcie kleju 
przed przyklejeniem kolejnego fragmenty płyty.

Uwaga: Pamiętaj, aby płytę izolacji nakładać metodą rolowania.

1

3 

2a
2b
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Docięte płyty powinny być umieszczone z 5-10 mm zakładką (w celu dociśnięcia). 

W tych miejscach nie nakładaj kleju Armaflex, ani na izolację, ani na powierzchnię 
kanału. W miejscu połączenia płyt, pozostaw 30 mm pasek izolacji i kanałubez kleju. 

Wciśnij nachodzącą zakładkę uzyskując połączenie ściskane. 

Dodatkowo sklej krawędź metodą „na mokro”.

5 mm
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Izolowanie kanałów prostokątnych samoprzylepnymi 
płytami Armaflex 
Wyczyść całą powierzchnię płynem czyszczącym Armaflex w celu usunięcia tłuszczu, 
oleju, brudu itd. i dotnij płyty pod wymiar.

Zerwij papier (folię) ochronny na długości 10 do 20 cm i ułóż płytę. Dociśnij mocno, 
aby klej związał.

Wycentruj płytę i dociskając mocno 
powoli usuwaj warstwę papieru ochron-
nego. Przyklejaj płytę całą powierzchnią. 
Następną płytę umieść z zakładką 5 mm. 
w celu montażu na ścisk.

W tym celu nie usuwaj papieru ochron-
nego na szerokości 20 - 30 mm. Wciśnij 
nachodzącą zakładkę uzyskując połą-
czenie ściskane.

Montowane na ścisk krawędzie czołowe 
sklej „na mokro”.

Obejrzyj film instruktażowy 
(dotyczy także montażu kołnierzy 

kanałów wentylacyjnych)
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Izolowanie kołnierzy kanałów 
IZOLOWANIE KOŁNIERZY KANAŁÓW OTULINĄ ARMAFLEX
Jako oszczędne rozwiązanie oferujące wysoki poziom wykończenia można wykorzy-
stać otulinę Armaflex do osłonięcia wystających kołnierzy kanałów.

1.	 Wykorzystując otulinę Armaflex, tej samej grubości, co izolacja instalowana 
na kanale, rozetnij ją nożem wzdłuż na dwie równe części. 

2.	 Zmierz cztery boki izolowanego kanału.

3.	 Stosując skrzynkę kątową lub szablon Armaflex, dotnij Armaflex tak jak poka-
zano pod kątem 45°. Wyznacz długość wewnętrzną elementu (od strony kanału) 
i dotnij przeciwległy koniec pod kątem 45°, tak jak pokazano na rysunku.

4.	 W ten sam sposób dotnij 3 pozostałe elementy ramy.

5.	 Nałóż cienką warstwę kleju Armaflex na krawędzie docięte pod kątem 45°.

 Kanały wentylacyjne | Instrukcja Montażu Izolacji Armaflex | 73 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



6.	 Po przeschnięciu kleju, połącz krawędzie ze sobą mocno dociskając. 

7.	 Umieść otrzymaną w ten sposób ramę z otuliny wokół kołnierza kanału, sklej 
ostatni narożnik ramy.

8.	 Doklej „na mokro” wszystkie krawędzie do zaizolowanej powierzchni kanału.

IZOLOWANIE KOŁNIERZY KANAŁÓW PŁYTAMI ARMAFLEX

Metoda pojedynczych pasów – z każdej strony kanału 
na izolację naklejamy osobny pas (wycięty z płyty).

Metoda nakładki trójstronnej – połącz elementy boczne 
z elementem górnym.

Metoda pojedynczego pasa samoprzylepnego – nakładamy pas samoprzy-
epny Armaflex wokół kanału. Minimalna szerokość pasa 12,5 cm.

We wszystkich wymienionych przypadkach izolacja kołnierza musi mieć tę samą 
grubość co izolacja kanału. Aby zachować pełną paroszczelność systemu, wszyst-
kie elementy izolujące powinny być pewnie przymocowane i dodatkowo „na mokro” 
zabezpieczone klejem Armaflex.

Izolowanie kanałów okrągłych płytami Armaflex 
W przypadku kanałów okrągłych należy postępować tak, jak opisano w rozdziale 
„Izolowanie rur o dużej średnicy płytami Armaflex” oraz „Zastosowanie kleju 
na rurach o zewnętrznej średnicy > 600 mm”.
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Zbiorniki
Izolowanie zbiorników płytami Armaflex
OPRACOWANIE PLANU docinania elementów
Ustal najefektywniejszy sposób pokrycia powierzchni płytami Armaflex (2 x 0.5 metra) 
lub rolą (szerokość 1 m długość 4-15 m w zależności od grubości).

Układanie płyt Armaflex na dużych powierzchniach i zbiornikach 

Uwaga: upewnij się, że połączenia płyt ułożone są schodkowo.

Płyta 1 Płyta 2

Płyta 3 Płyta 4 Płyta 5

Płyta 6 Płyta 7

+5mm +5mm

+5mm

+5mm +5mm

+5mm

+5mm +5mm+5mm
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DOCISKANIE POŁĄCZEŃ
Pozostaw zapas 5 mm na każdym wymiarze podczas docinania Armaflexu z płyty 
lub z roli.

Zawsze stosuj połączenia na ścisk. Na zakrzywionych powierzchniach mierz obwód 
przy pomocy paska izolacji Armaflex o tej samej grubości, co nakładana izolacja. 
Nie naciągaj paska.

KLEJENIE 
Przed nałożeniem kleju na metalową powierzchnię należy najpierw nałożyć klej 
na izolację. 

Wszystkie krawędzie klejone są metodą „na mokro”. Pozostaw około 30 mm bez kleju 
na krawędzi Armaflexu. Nakładaj płyty zostawiając 5 mm zakładki. Następnie wciśnij 
nachodzącą zakładkę by uzyskać połączenie na ścisk. 

Sklejanie krawędzi metodą „na mokro”:

5 mm

5 mm
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IZOLACJA WIELOWARSTWOWA
Podczas montażu izolacji wielowarstwowej użyj płynu czyszczącego Armaflex po 36 
godzinach, aby usunąć wszelkie zabrudzenia oraz wilgoć z powierzchni poprzedniej 
warstwy. Nie czyść połączeń klejonych. Wszystkie połączenia drugiej warstwy muszą 
być ułożone z przesunięciem w stosunku do połączeń pierwszej warstwy. Wszystkie 
warstwy izolacji powinny zostać przyklejone na całej powierzchni.

KSZTAŁTY ZŁOŻONE
Podczas izolowania skomplikowanych kształtów, należy obrysować zarys kredą 
a następnie przenieść go na płytę Armaflex poprzez jej dociśnięcie do obrysowanej 
powierzchni tak, by kreda przywarła do izolacji. Ostrym nożem wykonaj cięcia wzdłuż 
linii z kredy. 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
Wszystkie materiały Armaflex (za wyjątkiem HT/Armaflex) stosowane na zewnątrz 
wymagają dodatkowej ochrony przed promieniowaniem UV. Zalecamy wykorzystanie 
farby Armafinish FR, jednego z systemów Arma-Chek (patrz: Montaż izolacji Arma-
flex na zewnątrz - strona 12).

Izolacja HT/Armaflex nie wymaga malowania przy zastosowaniach zewnętrznych 
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Izolowanie małych zbiorników (Ø < 1,5 m) płytami 
Armaflex 

1.	 Zmierz obwód zbiornika. 

Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubo-
ścią planowanej izolacji.

Uwaga: nie rozciągaj paska podczas pomiaru.

2.	 Nanieś obwód na płytę Armaflex i wytnij wymagany wymiar. Nałóż cienką war-
stwę kleju na płytę Armaflex, a następnie na metalową powierzchnię. Po prze-
schnięciu kleju (sprawdź palcem) umieść płytę Armaflex we właściwym miejscu 
i dociśnij mocno, aby uzyskać poprawne sklejenie. W zależności od rozmiaru 
zbiornika, płyta Armaflex powinna zachodzić na spaw łączący korpus zbiornika 
z kopułą na odcinku od 10 do 20 cm.
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3.	  Zmierz długość krzywizny dennicy

Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izola-
cji Armaflex o grubości zgodnej z grubo-
ścią planowanej izolacji
 
Uwaga: nie rozciągaj paska podczas 
pomiaru.

4.	 Na płycie Armaflex narysuj okrąg o promieniu równym połowie odmierzonej dłu-
gość krzywizny dennicy. Jeżeli okrąg nie mieści się na jednej płycie, najpierw 
sklej kilka płyt razem.

5.	 Wytnij okrąg.

6.	 Nałóż cienką warstwę kleju na płytę Armaflex, a następnie na metalową 
powierzchnię dennicy.

weld joint
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7.	 Po przeschnięciu kleju (sprawdź palcem) umieść płytę Armaflex na dennicy 
zbiornika i dociśnij poczynając od środka równomiernie na boki, tak aby izolacja 
nie uległa przesunięciu.

8.	 Nanieś klej na krawędzie izolacji dennicy i zbiornika.

9.	 Po przeschnięciu kleju dociśnij do siebie krawędzie izolacji.

Izolowanie dużych zbiorników (Ø > 1,5 m)
Montuj płyty Armaflex począwszy 
od dennicy zbiornika, tak jak pokazano 
na rysunkach. Przyklejaj płyty całą 
powierzchnią

Kontynuuj montaż płyt Armaflex wokół 
cylindrycznej powierzchni zbiornika. 
Upewnij się, że płyta montowana jest 
na ścisk. Po nałożeniu pierwszego 
obwodu izolacji montuj kolejne frag-
menty izolacji Armaflex, tak jak zade-
monstrowano na rysunkach.

Montuj izolację 
z góry na dół

linia styczna

Obejrzyj film instruktażowy
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Po zaizolowaniu całej cylindrycznej powierzchni zbiornika zaizoluj obie dennice, 
tak jak przedstawiono na rysunku. 

Aby uzyskać profil dennicy obrysuj kra-
wędź nałożonej izolacji Armaflex kredą.

Przyłóż płytę Armaflex do dennicy pozo-
stawiając około 50 mm zakładki poza 
zarysem już nałożonej izolacji, mocno 
dociśnij. Na powierzchni izolacji odbije 
się kształt wymaganego profilu.

Wytnij zaznaczony profil ostrym nożem 
i przyklej całą powierzchnią do dennicy.

Uwaga: nie nakładaj kleju na krawędź zewnętrzną. Ta czynność wykonywana jest jako 
ostatnia (szczegóły klejenia opisano poniżej). 

Kontynuuj montaż płyt Armaflex na dennicy zbiornika stosując połączenia na ścisk. 

Aby zakończyć montaż sklej „na mokro” krawędź izolacji dennicy z krawędzią izolacji 
powierzchni cylindrycznej, tak jak przedstawiono w rozdziale poświęconym zbiorni-
kom o średnicy poniżej 1,5 m.
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Dodatkowe informacje
Poniższy rozdział zawiera dodatkowe, szczegółowe informacje nt. montażu Arma-
flexu w szczególnych zastosowaniach.

Armaflex z dodatkowym płaszczem metalowym
Czasami niezbędne jest zabezpieczenie Armaflexu dodatkowym płaszczem meta-
lowym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, lub w przypadku zastosowań 
zewnętrznych, przed promieniowaniem UV. 

Stosując taki metalowy płaszcz należy wziąć pod uwagę, że jego zastosowanie ma 
wpływ na grubość izolacji. W szczególności, w wyniku zmniejszonej emisyjności 
powierzchni refleksyjnej, wykorzystywany w obliczeniach i mający zasadniczy wpływ 
na grubość izolacji zewnętrzny współczynnik przejmowania ciepła ulegnie zmniej-
szeniu, co oznacza konieczność zwiększenia grubości izolacji w stosunku do grubości 
obliczonej bez płaszcza.

Zaleca się aby metalowy płaszcz był zamontowany bezpośrednio na powierzchni 
Armaflex bez szczeliny powietrznej. Ponieważ wkręty będą wkręcone bezpośrednio w 
izolację Armaflex, powstaną w ten sposób mostki termiczne i może zaistnieć potrzeba 
zwiększenia grubości izolacja, aby temu skompensować ten fakt.

Alternatywą jest montaż płaszcza z dystansem od powierzchni izolacji (minimum 
15 mm) stosując paski Armaflexu jako dystans. Dodatkowo, w celu poprawy obiegu 
powietrza i odprowadzenia ewentualnej wilgoci, należy nawiercić otwory o średnicy 
10 mm w spodniej części płaszcza w odległości minimum co 300 mm.

Uwaga: Należy się upewnić, że nie zachodzi kondensacja w obrębie szczeliny dystan-
sowej na powierzchni aluminiowego płaszcza. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zmianę współczynnika przejmowania ciepła, gdyż może to mieć znaczący wpływ 
na wymaganą grubość izolacji.

Izolowanie rur pod ziemią
Armaflex pod wpływem ciężaru gruntu ulega kompresji co powoduje zmniejszenie 
efektywnej grubości materiału izolacyjnego.

W celu zabezpieczenia Armaflexu od naporu ziemi zalecamy umieszczenie rury wraz 
z izolacją w osłonie z np. rury kanalizacyjnej, która zaprojektowana jest do stosowania 
w gruncie.

1.	 Aby nie dopuścić do ściśnięcia materiału izolacyjnego podczas styczności z zewnętrzną 
rurą ochronną należy wybrać rurę o średnicy odpowiednio większej od zewnętrznej 
średnicy izolowanej rury.

2.	 Upewnij się, że zewnętrzna rura ochronna ma pełne oparcie, spoczywa w pełni 
na gruncie, co pozwoli zapobiec pęknięciom w miejscach połączeń, gdyż rury kanali-
zacyjne są szczególnie wrażliwe na tego typu uszkodzenia.
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Izolowanie rur z tworzyw sztucznych
Izolacje Armaflex oraz klej Armaflex 520 i HT625 wykazują zgodność (kompatybilność) 
materiałową z większością tworzyw wykorzystywanych do produkcji rur plastikowych 
dla zastosowań przemysłowych i mieszkalnych. Na rurach wykonanych z PVC-C, PE-Xa 
i PE-HD Armaflex może być montowany w ten sam sposób, co na rurach metalowych. 

Jednakże w przypadku łączenia Armaflexu do rur poli propylenowych (PP), należy pamię-
tać, że połączenie klejone może nie osiągać optymalnej przyczepności. Dlatego też, 
w celu zwiększenia przyczepności, zaleca się szorstkowanie powierzchni rury w miejscach 
klejenia.

Podczas klejenia Armaflexu do rur ABS, rozcieńczalnik z kleju Armaflex może wejść w reak-
cję z rurą. Może to doprowadzić do powstawania pęknięć w rurze. Dlatego też nie powinno 
stosować się klejenia „na mokro” na rurach ABS (z wyjątkiem Armaflex SF990 i Armaflex 
Ultima SF990). Istnieje jednak możliwość nałożenia najpierw samoprzylepnej taśmy Arma-
flex w miejscu połączenia, a następnie przyklejenia izolacji. Zastosowanie taśmy Armaflex 
nie jest potrzebne przy sklejaniu krawędzi wzdłużnych izolacji Armaflex. Można przyjąć, 
że jeżeli klejenie zostało przeprowadzone poprawnie, rozcieńczalnik obecny w naniesionej 
warstwie kleju wyparuje zanim izolacja zostanie sklejona.

Kompatybilność Armaflexu i kleju Armaflex z rurami z tworzyw sztucznych

Rura z tworzywa sztucznego Kompatybilność Uwagi
PVC-C tak - 

PE-Xa tak - 

PE-HD tak - 

PP tak
Aby wzmocnić połączenia – np. 
w miejscu połączenia płyt – 
najpierw należy zszorstkować 
powierzchnię rury.

ABS tak

W przypadku łączenia płyt nałóż 
najpierw samoprzylepną taśmę 
Armaflex w miejscu połączenia 
a następnie sklej krawędzie 
płyt. Uwaga: w przypadku rur 
Durapipe ABS w środowisku 
o temperaturze powyżej 30°C 
należy rozważyć zastosowanie 
HT/Armaflex lub NH/ Armaflex 
(nie zawierają chloroparafiny).
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Dodatkowe informacje techniczne
Poza niniejszą instrukcją, Armacell udostępnia bezpłatnie poniższe informacje tech-
niczne. Prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

IZOLOWANIE ARMAFLEXEM RUR I ZBIORNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

OCHRONA ANTYKOROZYJNA ORAZ IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI 
TECHNICZNYCH

IZOLOWANIE ARMAFLEXEM INSTALACJI NISKOTEMPERATUROWYCH 

Izolowanie instalacji chłodniczych działających w temperaturach od -50°C do -196°C

KLEJENIE ARMAFLEXU DO SZKŁA PIANKOWEGO

Informacja techniczna dotycząca właściwego klejenia Armaflexu do szkła pianko-
wego (komórkowego).

IINSTRUKCJE DOTYCZĄCE INNYCH ZASTOSOWAŃ

•	 Instrukcja Montażu izolacji i systemu osłon Arma-Chek

•	 Dodatkowa informacja techniczna dotycząca montażu izolacji HT/Armaflex

•	 Instrukcja Montażu Armaflex DuoSolar VA 

•	 Instrukcja Montażu izolacji przemysłowej ArmaSound

•	 Filmy instruktażowe

Programy obliczeniowe
ArmWin 

ArmWin AS to program do obliczeń technicznych w celu wyznaczenia grubości izolacji 
niezbędnej do zapobiegania kondensacji i ograniczenia strat energii.

Program umożliwia również obliczanie wartości współczynnika przenikania ciepła U, 
strumienia cieplnego i zmian temperatury w rurach, kanałach i zbiornikach.

keytec. ISO 15665

Program do doboru właściwego systemu termicznej i akustycznej izolacji przemysło-
wej Arma-Sound Industrial System zgodnie z normą ISO 15665.
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Izolacje Armaflex
AF/Armaflex
AF/Armaflex - niezawodny, elastyczny materiał izolacyjny wyróżniający się 
długotrwałą kontrolą kondensacji. Cechy swoje zawdzięcza unikalnej kom-
binacji bardzo niskiej przewodności cieplnej i wysokiej odporności na dyfu-
zję pary wodnej. Dodatkowe zalety tego materiału izolacyjnego to wydłużona 
trwałość oraz wysoka wydajność energetyczna zaizolowanej instalacji. 
To z kolei przekłada się na dodatkowe oszczędności w czasie eksploatacji 
urządzeń. Dzięki unikalnej strukturze mikro-komórkowej nowy AF/Armaflex 
charakteryzuje się większą stabilnością, co ułatwia i skraca montaż oszczę-
dzając czas i pieniądze

SH/Armaflex 
SH/Armaflex to giętki, elastomeryczny materiał izolacyjny umożliwiający jak 
najbardziej optymalne wykorzystanie instalacji cieplnych i hydraulicznych. 
Właściwości techniczne nowej struktury mikro-komórkowej oferują liczne 
korzyści.

HT/Armaflex
Odporny na promieniowanie UV, zamkniętej strukturze komórkowej, na bazie 
kauczuku syntetycznego EPDM. Może być stosowany w instalacjach o tem-
peraturze roboczej do +150ºC.

NH/Armaflex
Izolacja Armaflex na bazie kauczuku syntetycznego niezawierająca haloge-
nów, o zamkniętej strukturze komórkowej, o niskim stopniu emisji dymu. 
Uzyskała wiele certyfikatów zgodności z wymogami stawianymi izolacjom 
do zastosowań morskich.

Armaflex Ultima 
Elastyczna pianka elastomeryczna na bazie opatentowego kauczuku syn-
tetycznego z udoskonalonymi właściwościami ognioodpornymi, niską 
emisją dymu i zamknięto komórkową strukturą. Armaflex Ultima ma zasto-
sowanie w instalacjach sanitarnych, chłodnictwie i aplikacjach wyposażenia 
technologicznego. 
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Armaflex DuoSolar
Armaflex DuoSolar – preizolowane rury miedziane lub stalowe pokryte izola-
cją z ekstrudowanej pianki na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Izolacja 
dodatkowo pokryta czarną twardą osłoną. Odporna na działanie temperatur 
w systemach solarnych ciepłej wody.

UCHWYTY DO RUR ARMAFIX
Armafix - odcinki izolacji Armaflex wraz z elementami nośnymi z pianki PET 
i zewnętrznymi osłonami aluminiowymi zapobiegające nadmiernej kompre-
sji materiału.

AKCESORIA ARMAFLEX
Armaflex 520, Armaflex RS850, Armaflex SF990 i Armaflex Ultima 700, 
Armaflex Ultima RS850, Armaflex Ultima SF990 do klejenia izolacji na bazie 
syntetycznego kauczuku nitrylowego, i Armaflex 625 do klejenia izolacji 
na bazie syntetycznego kauczuku EPDM.

Farba Armafinish 99 dla efektu wizualnego i ochrony przed działaniem pro-
mieniowania UV w przypadku zastosowań zewnętrznych.
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NOTATKI
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ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska 
Telefon +48 71 317 50 25 · fax +48 71 317 51 15 
www.armacell.com · informacja.pl@armacell.com

T. +48 71 317 50 25
informacja.pl@armacell.com

Armacell podaje niniejsze informacje w ramach pomocy technicznej. W przypadku informacji pochodzących ze źródeł innych niż Armacell, ufamy, że wyko-
rzystane źródła podają informacje zgodne z rzeczywistością. Informacje podane jako wynik własnych testów i własnej analizy technicznej przeprowadzonej 
przez Armacell są tak precyzyjne na ile pozwala nasza obecna wiedza i możliwości, oraz metody i procedury przyjęte jako standardowe w chwili publikacji. 
Każdy z użytkowników powinien dokonać własnych prób i testów w celu ustalenia poziomu bezpieczeństwa i dopasowania produktu lub grupy produktów 
do przyszłych zastosowań, do których wykorzysta je użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia, której użytkownik przekaże produkt. Ponieważ Armacell nie 
może kontrolować sposobu użytkowania produktu, Armacell nie gwarantuje, że użytkownik otrzyma rezultaty zgodne z wynikami podanymi w niniejszym 
dokumencie. Niniejsze informacje podawane są w ramach pomocy technicznej i mogą ulec zmianie bez wcześniejszych zapowiedzi

Ar
m

af
le

x |
 A

pp
lM

an
 | 

20
17

01
27

 | 
PL


